Raport de incercare din data de 13.11.2025

Standardul de prelevare / Procedura: SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO
19458:2007

Locul de prelevare al probei — RETEA BUCUREASA

CMA conform

Parametru Rezultatul "
- UM ;;Metoda de incercare Ordonantei nr, 72023

determinat . incercirii

pH | 7,3820°C | UnitdepH | SR ISO 10523:2012 | 6.5-9.5
Conductivitate 593,1 . pSlem | SR EN 277888:1997 2500

Turbiditate | ACCEPTABILA | NTU | SRENISO7027-1:2016 | Acceptabild consumatorilor si
| . nici 0 modificare anormala

Amoniu <0,034 mg/l , SR EN ISO 7150-1:2001 0.5

Nitriti <0,017 | mg/l | SREN26777:2002/C91:2006 0.5

Azotati 3,674 . mgl | SRENISO7890-3:2000 50

Clor rezidual 0,252 mg/l SR EN ISO 7393-2:2018 | 0,1-0.5

Enterococi 0 | CFU/100ml SR EN ISO 7899-2:2002 | 0

Escherichia coli | 0 " cruoom | SREN 15029031978":20'5’“ 0

Bacterii coliforme s 0 CFU/100ml | SREN 1802%31(,)]8_1 2015A1 0
i :

* CMA - Concentratie maxima admisa
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#*Locul de prelevare al probei: PREAJBA — INTRARE RETEA

Parametru Rezultatul | UM CMA conform
determinat . incercirii g | Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual | 0,5 | mg/l 0,1-0,5

#*Locul de prelevare al probei: POLATA - INTRARE RETEA

Parametru Rezultatul | UM CMA conform
determinat incercarii | Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual | 05 | mgl | 0.1-0,5

#**[ocul de prelevare al probei: TURCINESTI - INTRARE RETEA

Parametru Rezultatul UM CMA conform :
determinat ' incercarii | Ordonantei nr. 7/2023 :
Clor rezidual 0.4 mg/I § 0,1-0,5

#*Locul de prelevare al probei: BUMBESTI JIU - RETEA STR.
MUZEULUI, NR.1

Parametru Rezultatul UM CMA conform
determinat . fncercirii | Ordonantei nr. 7/2023
Clorrezidual | 03 | mgl | 0,1-0,5

**Locul de prelevare al probei: TARGU CARBUNESTI — RETEA
CARBUNESTI PECO PETROM

Parametru ' Rezultatul oM CMA conform
determinat - incercarii f Ordonantei nr. 7/2023

Clor rezidual 0,3 mg/l 0,1-0,5




#*[ocul de prelevare al probei: TARGU CARBUNESTI - RETEA

FLORESTENI, NR. 124

Parametru
determinat

l}ezultz}tl.l.l UM
- incercarii |

Clor rezidual

0,3

mg/I

CMA conform

0,1-0,5

#**[ocul de prelevare al probei: SCOARTA - BAZIN CERAT

Parametru Rezultatul UM CMA conform
determinat incercarii Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual 0,4 mg/I 0,1-0,5

| Ordonantei nr. 7/2023 |

#*Locul de prelevare al probei: SCOARTA — RETEA COPACIOASA, NR. 76

Parametru
determinat

Clor rezidual

Rezultatul

UM CMA conform
incercarii | Ordonantei nr. 7/2023
0,2 mg/I 0,1-0,5

#*Locul de prelevare al probei: SCOARTA - RETEA BOBU, NR.2

Parametru

" Rezultatul |

CMA conform

determinat incerciarii | UM Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual 0,3 mg/l 0,1-0,5

#*Locul de prelevare al probei: SCOARTA - RETEA LAZURI, NR.25

Parametru
determinat

Clor rezidual

Rezultatul

R ... UM
incercarii

0,2 | mg/l

CMA conform
Ordonantei nr. 7/2023

0,1-0,5



#*Locul de prelevare al probei: TICLENI - RETEA SEDIU

Parametru - Rezultatul | UM CMA conform
determinat ~ incercirii | ' Ordonantei nr. 7/2023

Clor rezidual | 0,3 mg/I 0,1-0,5

#**Locul de prelevare al probei: IEZURENI — INTRARE RETEA

Parametru Rezultatul | |
determinat . incercarii | . Ordonantei nr. 7/2023

Clor rezidual | 05 | mgl | 0,1-0,5
i H

**Locul de prelevare al probei: MOTRU -MOTRUGARA

Parametru ' Rezultatul | UM CMA conform
determinat . incercarii | . Ordonantei nr. 7/2023

0,1-0,5

Clor rezidual 0,3 mg/l 5

|

**Locul de prelevare al probei: NOVACI - RETEA STR. PARANGULUI

Parametru ' Rezultatul | UM CMA conform
determinat ~ incercarii ~ Ordonantei nr. 7/2023

§

Clor rezidual 0,3 mg/l 0,1-0,5

**Locul de prelevare al probei: NOVACI - INTRARE RETEA

Parametru %Rezultatulﬁ UM CMA conform
determinat | incercarii | ~ Ordonantei nr. 7/2023

Clor rezidual | 0,4 C mg/l 0,1-0,5

Parametru Rezultatul | UM CMA conform
determinat incercarii | ~ Ordonantei nr. 7/2023

Clor rezidual 05 | mgl 0,1-0,5




R - RETEA STR. PESTERII

CMA conform
Ordonantei nr. 7/2023

**Locul de prelevare al probei: BAIA DE FIE

Parametru Rezultatul | UM
determinat " incercarii |

Clor rezidual 0,3 . mg/l 0,1-0,5 |

#* Locul de prelevare al probei: RUNCU- RETEA - DOBRITA SAT

CMA conform

Parametru " Rezultatul UM
Ordonantei nr. 7/2023

determinat - incercarii

1

Clor rezidual 0,3 - mg/l 0,1-0,5

** ocul de prelevare al probei: RUNCU - RETEA - DOBRITA SPITAL

Parametru ?Rezultatul: UM CMA conform

determinat . incercarii . Ordonantei nr. 7/2023

Clor rezidual | 02 | mgl | 0,1-0.5

#*Locul de prelevare al probei: RUNCU - RETEA ARCANI

Parametru éRezultatuli UM CMA conform
determinat - incercirii | | Ordonantei nr. 7/2023

Clor rezidual | 03 | mgl | 0,1-0,5

#*Locul de prelevare al probei: RUNCU — BAZIN GURENI

Parametru Rezultatul | UM CMA conform
determinat incercarii | . Ordonantei nr. 7/2023

|

Clor rezidual 0.4 mg/l 3 0,1-0,5

#*Locul de prelevare al probei: RUNCU - BAZIN BOROSTENI

Parametru Rezultatul = 0, CMA conform
determinat incercarii ' Ordonantei nr. 7/2023

Clor rezidual 04 | mgl | 0,1-0,5




#*Locul de prelevare al probei: RUNCU - BAZIN BALTA

Parametru " Rezultatul UM CMA conform
determinat incercarii | ; Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual | 04 | mgl | 0,1-0,5

#*Locul de prelevare al probei: RUNCU - RETEA RUNCU

Parametru Rezultatul CMA conform

determinat incercarii | Ui Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual 0,2 mg/I 0,1-0,5

** Locul de prelevare al probei: RUNCU — RETEA LELESTI

Parametru Rezultatul UM CMA conform
determinat . incercarii | Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual 02  mgl | 0,1-0,5

**Locul de prelevare al probei: ROVINARI — INTRARE RETEA

Parametru Rezultatul CMA conform

determinat | incercarii | it Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual | 05  mgl | 0,1-0,5

**Locul de prelevare al probei: ROVINARI - RETEA STR. 22 DECEMBRIE
1989

Parametru Rezultatul UM CMA conform
determinat incercarii Ordonantei nr. 7/2023

Clor rezidual 0,3 E mg/l 0,1 -0,5




#*Locul de prelevare al probei: NEGOMIR (NUCETU) - INTRARE RETEA

Parametru Rezultatul | UM CMA conform
determinat incercarii | . Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual 0,5 mg/l 0,1-0,5

#*Locul de prelevare al probei: NEGOMIR (NUCETU) —- RETEA STR.
PRINCIPALA, NR.100

Parametru Rezultatul UM CMA conform
determinat . incercarii Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual 0,3 | mg/I 0,1-0,5

**Locul de prelevare al probei: TARGU JIU - INTRARE RETEA

Parametru Rezultatul UM CMA conform
determinat incercarii | Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual 0,5 - mg/l 0,1-0,5

**Locul de prelevare al probei: TARGU JIU - RETEA STR. PANDURI

Parametru Rezultatul UM CMA conform
determinat incercarii | .~ Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual = 03 | mgl 0,1-0.5

**Locul de prelevare al probei: TISMANA - RETEA RUSATA

Parametru Rezultatul UM CMA conform
determinat incercarii | Ordonantei nr. 7/2023

Clor rezidual 02 | mg/l 0,1-0.,5




#*Locul de prelevare al probei: TISMANA — RETEA TISMENITA

Parametru Rezultatul | UM | CMA conform
determinat . incercirii ~ Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual | 03 me/l 0,1-0,5

**Locul de prelevare al probei: TISMANA - RETEA SOHODOL

Parametru Rezultatul UM CMA conform
determinat incercarii Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual 02 = mgl 0,1-0,5

**Locul de prelevare al probei: TISMANA — RETEA CELEI

Parametru Rezultatul | UM CMA conform
determinat incercarii Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual 0,2 mg/l 0,1-0,5

**Locul de prelevare al probei: TURCENI — RETEA STR. SF. GHEORGHE

Parametru Rezultatul | UM CMA conform
determinat incercarii | ~ Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual 0,3 mg/l | 0,1-0,5

**Locul de prelevare al probei: TURCENI — INTRARE RETEA

Parametru | Rezultatul UM CMA conform
determinat incercarii | Ordonantei nr. 7/2023

Clor rezidual | 0,5 | myl 0,1-0,5




**Locul de >prelevare al probei: DRAGUTESTI - RETEA TALVESTI

Rezultatul CMA conform

Parametru UM
determinat e_ incercarii Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual | 02 mg/l 0,1-0,5

#*Locul de prelevare al probei: DRAGUTESTI - RETEA TASI -
DRAGUTESTI — CARBESTI - DAMBOVA

Parametru Rezultatul | UM CMA conform
determinat incercarii Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual 02 = myl 0,1-0,5

**Locul de prelevare al probei: DRAGUTESTI - RETEA URECHESTI

Parametru Rezultatul UM CMA conform
determinat . Incercarii ~ Ordonantei nr. 7/2023
Clor rezidual 02  mgl 0,1-0,5

** Aceste rezultate au fost raportate telefonic de catre personalul de serviciu de la fiecare CED.

* CMA - Concentratie maxima admisa
- Laboratorul este reinregistrat in Registrul Laboratoarelor, la Ministerul Sandtdtii, cu

numarul 717/23.05.2023 si acreditat RENAR Certificat LI 1241/11.02.2025 .



