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CED RUNCA - BILTA

PARAMETRI]L

DETERMINAT

NR

PROBE/

AI\
BAZIN

VALORI NR

PROBE/

All
RETEA

VALORI

MIROS 5 corespunzator 4 corespunzator

pH (unitati de pH) 5 7 .73;7 .75;7 .60;7 .61;7 .67 29 7 .69;7 .58;7 .65;7 .63;7 .64;7 .61;7 .62;

7 .637 .61;1 .63;7 .61;7 .64;7 .62;7 .59;

7 .61;7 .62;7 .65;7 .63;7 .65;7 .61;7 .59;

7 .62;7 .60;7 .7 5;7 .72;7 .60;7 .68;7 .71;

7.69

CONDUCTTVITAIE

(pS/cm)

5 1 60.8; 1 6 1.4; 1 26.2;186.7 ;199.8 29 161.6;126.8 ;187.8; I 88.4; 1 87 .9 ;189.4;

1 87.5; 1 87.8 ; 1 87 .7 ;189.4;188.7 ;189.3 ;

188.7;1 87.9;1 88.6; I 87.9;1 89.1;187 .9;

1 88.4; 1 88.7; I 89.2;187 .7 ;187 .0;189.6;

1 88.8;1 87.5;1 88.8; 189.4;l 88.7

'IURBIDITATE (NTU) 5 0.985;0.976;1. 10; 1.86;0.992 29 0.927 ;1.30 ;1.37 ;1.4 1 ;1.3 5;1.39 ; 1. I 0;

1. 1 5; 1.20; 1.3 2;1.16;0.97 4;1. l0;0.995;

0.97 4;0.87 7 ;1.25 ;0.9 1 1 ;0.8 7 5;0.867 ;

0.896;0.920 ;0 .87 6;1.34;0.99 4;0.9 19 ;

1.24;1.57;1.03

INDICEDE

PERMANGANAT

(mgO2/l)

2 1.29;1.20 I 1.16

AMoNIU (mg/l) 5 <0.03 4 ;<0.03 4 ;<0.03 4;<0.03 4;

<0.034

4

NITNTI (mgil) 5 <0.0 1 7 ;<0.0 1 7 ;<0.077 ;<0.017 ;

<0.017

4 <0.0 17; <0.017; <0.017;<0.017

AZOTATI (mg/l) 5 | .333 ;1.3 79 ;2.120 ;1.293 ;0.93 4 4 1.20 4;1.99 6 ;1.217 ;l .412

CLoRURI (mg/l) 2 5.530;5.388 I 5.459

CLORI{EZIDUAL 5 0.47 3 ;0.4 63 ;0.453 ;0.457 ;0.261 29 0.27 2;0.262;0.253 ;0.248;0.262;0.260 ;

0 .2 60 ;0 .2 5 6 ;0.252 ;0.2 5 6 ;0 .25 4 ;0 .2 | 0 ;

0.261 ;0.263 ;0.259 ;0.263 ;0.258;0.266;

0.263 ;0.259 ;0.253 ;0.264;0.268;0.260:,

0 .27 | ;0 .2 6 4 ;0.248 ;0 .25 4 ;0 .27 7

DURITATE

(grade germane)

2 5.15 I ;5.128 1 5.015

FIER (pgll )
,) 9l:93 1 70

MANGAN (pell ) 2 19;17 I t7

BACTCOLIFORME

(Ctu/l00ml)

5 0;0;0;0;0 4 o;o;o;o
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<0.034; <0.034; <0.034;<0.034

LIBER (mg/l)
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cED RUNCA - BiLrA

REZULTATE MOI\TTORIZARE OPERATTONALA 2025

E COLI (Cfi/l00rnl) 5 0;0;0;0;0 29 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;

0;0;0;0;0;0;0;0;0

ENTEROCOCI Cfir/100m1 5 0;0;0;0;0 29 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;

0;0;0;0;0;0;0;0;0

NTG 22'C (Cfi/ml) 5 0;0;0;0;0 4 o;o;o;o

NTG 37"C (Ctu/ml) 5 0;0;0;0;0 4 o;o;o;o

ef Laborator Central Ape,
lng. Gordin Mirabela

5-

Sef laborator apa potabila,

Ing. Mihart Olivia

It',nf
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