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CED RI]NCA - BOROSTENI

-

REZULTATE MONTTQRTZARE OPERATTONA+A 202s

PARAMETRUL

DETERMINAT

NR

PROBE/

AN

BAZIN

VALORI NR

PROBE/

AN

RETEA

VALORI

MIROS 2 corespunzator J corespunzator

pH (unitati de pH) 2 7.34;7.32 38 7 .3 I ;7 .30 :7 .3 1 ;7 .32 ;7 .32;7 .3 1 ;7 .3 0 ;7 .32;7

.3 I ;7 .29 ;7 .3 0 ;7 .28 ;7 .28 ;7 .3 0 ;7 .29 ;7 .29 ;7 .

31;7 .34;7 .30;7 .33;7 .30;7 .29;7 .33;7 .30:7 .3

2;7 .31;7 .29;7 .31;7 .30;7 .32;7 .30;7 .29;7 .31

:7 .29 ;7 .29 ;7.30;7 .31 ;7 .30

CONDUCTMITATE

fuS/cm)

2 82.9;83.5 38 84.8;86.3;85.8;86.4;86.2;85.3;86.8;

1 88.3;87.0;86.7 ;87 .1;86.3;87 .1 ;86.7 ;

87.0;87. 1 ;86.6;87.2;87.0;88.0;85.8;

85.3;87.4;86.8;85.5;86.3;87. I ;87.0;

87.0;84.7;84.0;85.2;86.7;85.9;87.0;

86.7;107.2;114.6

TURBTDTTATE (N"rU) 2 0.924;0.890 38 0.88 1 ;0.9 13;0.894;0.960;0.850;

0.882;0.9 13;0.802;0.896;0.934;

0.989;0.907;0.898;0.905;0.854;

0.93 9;0. 832;0 .901 ;0.7 19 ;0.7 60;

0.960;0.902;0 .9 l2;0.887 ;0.9 56;

0.995; 1.39;0.996;0.946;0.832.0.778;

0.7 67 ;0.7 7 5 ;0.8 I 4;0. 805;0.78 6;4.80 ;4.7 9

INDICEDE

PERMANGANAT

(mgoZll)

2 1.42;1.26 I 1.32

AMONIU (mg/l) 2 <0.034;<0.034 J <0.034; <0.034;<0.034

MTRITI (mg/l) 2 <0.017;<0.017 J <0.017; <0.017;<0.017

AZoTAII (me/l) 2 1.602;1.704 3 1.819;1.895;1.487

CLoRURI (mg/l) 2 6.168;5.956 1 5.814

CLORREZIDUAL

LIBER (mg/l)

2 0.456;0466 38 0.266;0.250 ;0.25 6 ;0.259 ;0.?.57 ;0.257 ;

0.238;0.263;0.25 1 ;0.261 ;0.2800.264:

0.268 ;0.?.7 9 ;0.264 ;0.252;0.27 4 ;0.25 6;

0.245 :0.252;0.2680.25 5;0.258;0.255;

0.257 ;0.253 ;0.259 :0.27 0:0.274;0.28 1 ;

0.27 1 ;0.281 ;0:277 ;0.284;0.278;0.268;

0.275;0.260

DURITAIE

(grade germane)

2 2.547;2.581 I 2.513

FIER (pgll ) ) 169;162 I 141

Cod:P SL-7. 8-F4/Ed2-R0
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CED RT]NCU - BOROSTENI

BEZULTATE MONITORIZ.+RE OPERATIONALA 2025

ANEXA CRSP TIMISOARA

MANGAN (pgll) 2 25;23 1 23

BACTCOLIFORME

(Ctu/100mI)

2 0;0 J o;o;o

E COLI (Ctu/100m1) 2 0;0 38 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;

0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0

ENTEROCOCI Cfi/lOOrnl 2 0;0 38 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;

0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0

NTG 22'C (Ctu/ml) 2 0;0 J o;o;o

NTG 37'C (Cfi/ml) 2 0;0 J o;o;o

PARAMETRUL
DETERMINAT

UM NR.
PROBE

(RETEA)

VALORI

Bor mgll 1 0.1

TOC mgll 1 1.05

1,2-Dicloretan vg/l 1 <0.3

P esticide organo clonrrate
-alfa BHC
-gamma BHC
-beta BHC
-Heptachlor
-delta BHC
-Aldrin
-heptaclorhepoxid iso A
-gaillma Chlordan
-alpha Chlordan

-Endosulfan I
-4.4',-DDE
-Dieldrin
-Endrin
-4.4',- DDD
-Endosulfan II
-4.4',-DDT
-EndrinAldehide
-Endosulfan Sulfat
-Metoxiclor

psll 1

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

Cod:PSL-7.8-F4/Ed2-R0
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cED RUNCA - qOROSTEtyr

-Endrin ketona <0.01
Suma

Tetracloretena

Tricloretena

ttgl 1 3.1

<0.2

3.1
Trihalometani
Cloroform
Diclorbrommetan
Dibromclormetan
Tribrommetan

ps/l 1 41.2

4t.0
0.2

<0.3

<0.1

{r.r ttgl 1 <3
Cadmiu pgl 1 <1
Crom psll 1 <5
Cupru mdl 1 0.006
Nichel

Itg/l 1 <5
Plumb

tLg/l 1 <1
Seleniu ttdl 1 <5
stibiu

LLgI I <2

Cod:PSL-7. 8 -F4lEd2-R0


