
APAREGIO GORJ S.A
LABORATORAPA PQTABILA

Data:L2.07.2026
PagSnatl3

cED CARBUNESTI- CAfuBUNE$TI OF4s,

REZULTATE MqNrIqRrz44E qtERA[I9N+LA 20?s

PARAMETRT]L

DETERJVIINAT

NR

PROBE/

AN

BAZIN

VALORI NR

PROBE/

All
RETEA

VALORI

MIROS 4 corespunzator 9 corespunzator

pH (unitati de pH) 4 7 .68:7 .57;'7 .65;7 .64 9 7 .7 l;7 .61;7 .66;7 .67;7 .63;7 .59;7 .86;

7.65:7.67

CONDUCTTVITATE

(pS/cm)

4 598.5;577,9 ;580.6;58 1.5 9 59 5.8;584.2;58 1 .5 ;576. 1 ;637 .9 ;618.2;

534.9;535.8;537 .6

TURBIDITATE G'rIU) 4 1.63;1.80;1.56;0.610 9 2.32;l .61 ;l .24 ;1.42;1 .25 ;0.9 54 ;0 .9 02;

1.49;1.27

INDICEDE

PERMANGANAT

(msoZll)

2 1.45;1.31 4

61y16lt{t{J (mg/l) 4 0.206 ;0.3 85 ;0 .3 67 ;0.261 9 0. 1 8 8 ;0.322;0 .287 ;0.220;0.334;0.299 ;

0.299;0.439;0.434

NITRITI (mg/l) 4 0. I 05;0.030;0 .092;0.07 9 9 0. 135;0.033;0.41 5;0.395;0.388;0.401 ;

0.135;0.194;0.082

AZOTATI (mg/l) 4 5.507;6.569 ;5 .330 ;4.259 9 5.999 ;2.093 ;4.910;5.219 ;5.693;2.501 ;

5.503;5.667;5.361

CLORURI (mg/l) 2 18.151;31.198 4 17 .442;17 .017 ;9 .572;9 .7l4

CLORREZIDUAL

LIBER (mg/l)

4 0 .4 49 ;0.4 52 ;0.453 ;0.4 60 9 0.25 6 ;0.27 5 ;0.257 ;0.250 ;0.262;0.261 ;

0.175;0.162;0.118

DURITA|E

(grade gennane)

2 t5.977;15.932 4 1 5.921 ; 1 5.88 8;14.160;14.126

FIER (pgll ) 2 196;163 4 170;163;194;190

MANGAN (pgll) 2 ll;7 4 9;15;8;9

BACTCOLIFORME

(Cfir/l00ml)
4 o;o;o;o 9 0;0;0;0;0;0;0;0;0

E COLI (Cft/l00ml) 4 o;o;o;o 9 0;0;0;0;0;0;0;0;0

EM'EROCOCI Ctu/100m1 4 o;o;o;o 9 0;0;0;0;0;0;0;0;0

NrG 22"C (Ctu/ml) 4 o;o;o;o 9 0;0;0;0;0;0;0;0;0

NTG 37"C (Ctu/ml) 4 o;o;o;o 9 0;0;0;0;0;0;0;0;0

Cod:P SL-7. 8-F4-Ed2iR0

1.36;1.31;1.50;1.53



APAREGIO GORJ S.A Data:12'01'2026

LABORATORAPA POTABILA PagSna2l3

CED CARBUNESTI- CARBUNESTI ORAS

REZUr-ITATE MONTTORTZARE OPERATTONAT?A 2025

ANEXA CRSP TIMISOARA

PARAMETRUL
DETERMINAT

UM RBTEA
/NR.

PROBE

VALORI

Bor mgll 1 1.0

TOC mgll 1 <1

1,2-Dicloretan psll 1 <0.3

Pesticide organoclorurate

-alfa BHC
-gamma BHC
-beta BHC
-Heptachlor

-delta BHC
-Aldrin
-heptaclorhepoxid iso A
-garnma Chlordan

-alpha Chlordan

-Endosulfan I
-4.4:-DDE
-Dieldrin
-Endrin
-4.4',-DDD
-Endosulfan II
-4.4',-DDT
.EndrinAldehide

-Endosulfan Sulfat
-Metoxiclor
-Endrin ketona

u.gll 1

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

Suma

Tetracloretena

Tricloretena

psll 1 <0.2

<0.2

<0.2

Trihalometani
Cloroform
Diclorbrornmetan
Dibromclormetan
Tribrommetan

pen 1 0.4
<0.3

<0.2

<0.3

<0.1

Arsen pgll 1 <3

Cadmiu pgll 1 <1

Cod :P SL-7. 8-F4-Ed2/R0



' ' 
OrO*rarO GORJ S.A Data:12.01.2026
LABORATORAPA POTABILA Pag;na3l3

CED CARBUNESTI. CARBANESTI ORAS

REZULTATE MONITORIZARE OPERATIONALA 2025

Crom psll 1 <5

Cupru mdl 1 <0.005

Nichel Ltdl 1 <5

Plumb vgll 1 1.36

Seleniu ttdl 1 <5

Stibiu Itgll 1 4.23

Sef Laborator Central Ape,

Ing. Gordin Mirabela
Sef laborator apa potabila,

Ing.Mihart Olivia

cknf

Cod:PSL-7. 8-F4-Ed2/R0


