
APAREGIO GORJ S.A
LABORATORAPA POTABILA

Data:12.01.2026
Pagsnalll

Sef laborator apa potabila,

Ing. Mihart Olivia

U'lo'w

CED CARBUNESTI . COJANI

REZULTATE MONITO,RTZARE OPERATTONALA 2925

Sef Laborator Central APe,

Ing. Gordin Mirabela<:,:<--

PARAMETRUL

DETERMINAT

NR

PROBE/

Atl
BAZIN

VALORI NR

PROBE/

AN

RETEA

VALORI

MIROS 2 corespunzator 5 corespunzator

pH (unitatidepH) 2 7.39;7.39 5 7 .33;7 .30;7 .34;7 .31;7 .19

CONDUCTIVITAIE

(pS/cm)

2 317.2;344.9 5 320.7 ;326.1 ;3 41.3 ;33 4.8 ;29 2.1

TURBIDITATE (I\-rU) 2 0.832;0.959 5 0.9 1 1 ; 1.30;0. 87 6;0.87 3;0.69 5

INDICEDE

PERMANGANAT

(mgozll)

1 1.29 2 1.20;1.24

aMoNIU (mdD 2 0.158;0.294 5 0. I 26 ;0.3 1 3 ;0 .182;0.254;0.290

NITRITI (mg/l) 2 0.043;0.020 5 0.273 ;0.036;0.030;<0.0 1 7; <0.0 17

AZOTATI (mg/l) 2 3.214;0.908 5 4.7 32 ;3 .27 6 ;2.439 ;4.9 45 ;l.ll 6

CLORLIRI (mg/l) 1 23.540 2 23.168;23.186

CLORREZIDUAL

LIBER (mg/l)

2 0.448;0.454 5 0.258 ;0.26 1 ;0 .254 ;0.27 1 ;0.46'7

DURITATE

(grade germane)

1 7.069 2 7.013;7.024

FIER (pgil ) 1 35 2 37;39

MANGAN (pg/l ) I 18 2 16;15

BACTCOLIFORME

(Cfr/l00nl)
2 0;0 5 0;0;0;0;0

E COLI (Cfr/100m1) 2 0;0 5 0;0;0;0;0

ENTEROCOCI Ctu/l00m1 2 0;0 5 0;0;0;0;0

NTG 22'C (Cfi/ml) 2 0;0 5 0;0;0;0;0

NTG 37"C (Cfl/ml) 2 0;0 5 0;0;0;0;0

Cod:PSL-7. 8-F4/Ed2-R0


