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CED CARBUNESTI. COPACIOASA

PARAMETRI]L

DETERMINAT

NR

PROBE/

AN

BAZIN

VALORI NR

PROBE/

AN

RXTEA

VALORI

MIROS 4 corespunzator 6 corespunzator

pH (unitati de pH) 4 6.99;7.25;7 .17;7.01 28 7 .02;7 .09;7 .22;7 .19;7 .22;7 .20;7 .21;

7 .22;7 .20;7 .23;7 .25;7 .19;7 .20;7 .19;

7 .18;7 .19;7 .20;7 .19;7 .18;7 .21;1 .19:

7 .17;7 .18;7 .20;7 .20;7 .19;7 .18;7 .27

CONDUCTIVITAIE

(pS/cm)

4 823 .4;8 5 6.6 ;87 0.9 ;82 5 .2 28 8 I 8.9;8 1 8. 1 ;8 55.7 ;820.7 ;851.2;

853.9;850.3;85 1.2;853.9;853.0;

85 1 .2;853.9 ;8 48.5 ;852.1 ;852.1 ;

867 .3 ;864.6;869.1 ;864.6;87 3.6;

87 1. 8 ;866.4;87 3.6;864.6;868.2;

866.4;867.3;876.3

TURBIDITATE CNTU) 4 0. 609 ;0.7 29 ;0.67 9 ;0.87 3 28 0.6 1 1 ;0.558 ;0 .67 3 ;0.7 13 ;0.7 29 ;

0.7 2L;0.7 4l;0.8 I 3 ;0.90 1 ;0.9 1 5;

0.975 ;0. 8 1 7;0 ;7 9 6;0.7 48 ;0.7 9 6:

0. 685;0.653 ;0 .640;0.635 ;0.7 38 ;

0.995;0.856;0.893 ;0.9 I 0;0.95 I ;

0.944;0.906;0.812

INDICEDE

PERMANGANAT

(mgo2/l)

2 1.39;1.28 1 1.29

AMONIU (mgil) 4 <0.034; <0.034;0.250; <0.034 6 <0.034 ;0.062; <0.034;<0.034 :0.23 1 ;

<0.034

NITRITI (mgll) 4 <0.017; <0.017; <0.017; <0.017 6 <0.0 17; <0.017; <0.01 7;0.059;

<0.017;0.046

ezOrArI (me/D 4 20 .7 32 ;20 . 62 5 ;20.249 ;2.9 4 8 6 19 .448 ;l 8.7 7 4 ;19 .l 64;4.7 37 ;18.7 7 5 ;

1.510

CLoRURI (mgll) 2 37.651;37.509 1 38.147

CLORREZIDUAL

LIBER (me/D

4 0.455 ;0.459 ;0 .447 ;0.45 6 28 0.259 ;0.258 ;0 .265 ;0.256 ;0.255 ;

0.260 ;0.25 I ;0.263 ;0.25 | ;0.25 5 ;

0.252 ;0.24 5 ;0.24 5 ;0.292 ;0.27 4 ;

0.247 ;0.262;0.26 6 ;0.260 ;0.27 5 ;

0.280 ;0.25 6 ;0.263 ;0.26 I ;0.253 ;

0.260;0.256;A.267

DTIRITA|E

(grade germane)

2 19.859;19.831 1 19.837

FIER (pgll ) 2 35;41 I 32
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CED CARBTINESTI- C O PA C IOA SA

MANGAN (pgll ) 2 37;36 I 30
BACTCOLIFORME

(Ctu/l00rnl)
4 o;o;o;o 6 0;0;0;0;0;0

E COLI (Ctu/l0Oml)
4 o;o;o;o 28 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;

0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
ENTEROCOCI Ctu/l00ml 4 o;o;o;o 28 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;

0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
NTG 22"C (Cfr/ml)

4 o;o;o;o 6 0;0;0;0;0;0

NTG 37"C (Cfi/ml)
4 o;o;o;o 6 0;0;0;0;0;0
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