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CED MOTRA - MOTRU

REZULTATE MONITORI.ZARE OPERATIONALA 2025

PARAMETRUL

DETERMINAT

NR

PROBE

/AN

BAZIN

VALORI

NR

PROBE

/AI\
RETEA

VALORI

MIROS 10 corespunzator 15 corespunzator

pH (unitati de pH) 10

6.81;6.85;6.78

l5 6.91 ;6.97 ;6,95;6.88;6.93 ;6 .87 ;6.83;
6.82;6.84;6.85;6.83;6.87 ;6.8 1 ;6.83;6.82

CONDUCTIVITATE

(pS/cm)

10 27 4.1 ;218.6 ;21 6.8 ;245.4 ;2 17 .7 ;

2 I 9 . 5 ;222.2 ;220.4 ;24 4.6 ;243 .7

15 21 5.9 ;217 .7 ;220 -4;219.5 ;243.7 ;220.4

221 .3 ;224.9 ;223.1 ;23 l.l ;227 .5 ;246.4

245.5;241.0;226.7

TURBIDITATE (I.TTTD 10 0.82 1 ;0.789;0 .1 9 4;0.989 ;0.989 ;

0.7 87 ;0.7 42;0.7 I 5 ;0.897 ;0.7 7 9

15 0.83 5;0.735;0 .7 9 5 ;0.7 3 6;0.9 l4;0.87 5 ;

0.806;0.795;0 .732;0.7 l8;0.697 ;0.7 26;

0.811;0.785;0.724

INDICEDE

PERMT\NGANAT

(mgozll)

2 1.31;1.39 6

AMoNru (mg/l) 10 <0.034 ;<0. 03 4;<0.03 4;<0.03 4 ;

<0. 034 ;<0.03 4 ;<0.03 4 ;<0.03 4;

<0.034;<0.034

15 <0.034;<0.034;<0.034;<0. 034;<0.034'

<0.034;<0.03 4;<0.034;<0.03 4;<0.034;

<0. 034;<0. 03 4;<0.03 4;<0.034;<0. 034

NITRITI (mgll) 10 <0.017; <0.017; <0.017; <0.017;

<0.0 1 7;<0.0 1 7 ;<0.017 ;<0.017 ;

<0.017; <0.017

15 <0.0 1 7;<0.0 1 7 ;<0.017 ;<0.0 I 7;<0.0 i 7;

<0.0 1 7;<0.0 1 7;<0.0 I 7;<0. 017 ;<0.011 ;

<0.0 1 7;<0.0 17;<0.0 1 7;<0.0 1 7;<0.0 1 7

AZOTAII (mgil) 8 1 .69 6 ;0.9 9 I ;l .682;1.53 6;1.8 64 ;

2.028 ;2.43 5 ;2.44 8 ;2.249 ;2.47 9

15 I .864;l .925;l .341;1.491;1.656;1 .65 1;

2.019 ;1.935;L 895; 1.789; 1.735; 1.8 1 I ;

2.059;2.107 ;1.935

CLORURI (mg/l) 2 6.168;8.366 6 5.956;7 .445;7 .799;7 .657;7 .728;7 .445

CLORREZIDUAL

LIBER (mg/l)

10 0.450;0.453 ;0 .448;0.453 ;0.452;

0.455;0.453 ;0 .452;0.47 4;0.461

15 0.261 ;0.263 ;0.258;0.254;0.264;0.263 ;

0.258;0.25 I ;0 .250;0.267 ;0.27 5;0.262;

0.265;0.254;0.258

DURITA|E

(grade gerrnane)

2 6.003;6.160 6 5.9 47 ;5.9 47 ;6.11 5 ;6.149 ;6.137 ;6.17 I

FIER (pgll )
,)

113;109 6 104;67 ;ll2;11 3 ; 1 I 5;50

MANGAN (pell) 2 30;28 6 l3;15;17;12;11;ll

BACTCOLIFORME

(Cfl/l00nl)
10 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 t2 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0

E COLI (Cflt/l00rnl) 10 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 t2 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0

ENTEROCOCI Ctu/100m1 r0 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 t2 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0

NTG 22"C (Ctu/ml) l0 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 t2 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0

NTG 37"C (Ctu/ml) 10 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 I2 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0

Cod:PSL-7. 8-F4/Ed2-R0

l .2l ;1.6 I ;1.29 ;1.28 ;l .24;l.l 8
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CED MOTRU . MOTRA

REZULTATE MONITORIZARE OPERATIONALA 202s

ANEXA CRSP TIMISOARA

PARAMETRUL
DETERMINAT

UM NR.
PROBE

(RETEA)

VALORI

Bor mdl 1 <0.1

TOC me/l 1 t.14
1,2-Dicloretan pdl 1 <0.3

P esticide organo clorurate
-alfa BHC
-gamma BHC
-beta BHC
-Heptachlor
-delta BHC
-Aldrin
-heptaclorhepoxid iso A
-gamma Chlordan
-alpha Chlordan

-Endosulfan I
-4.4',-DDE
-Dieldrin
-Endrin
-4.4',-DDD
-Endosulfan II
-4.4',-DDT
-EndrinAldehide
-Endosulfan Suifat
-Metoxiclor
-Endrin ketona

psA 1

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

Suma

Tetracloretena

Tricloretena

$gr 1 2.0
<0.2

2.0

Trihalometani
Cloroform
Diclorbrommetan
Dibromclormetan
Tribrommetan

psll 1 J.J

t.4
0.2

1.7

<0.1

Arsen LLsll 1 <3

Cadmiu psll 1 <1

Cod:PSL-7. 8-F4/Ed2-R0



APAREGIO GORJ S.A
LABORATORAPA POTABILA

Sef Laborator Central Ape,
Ing. Gordin Mirabela
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PagSna3/3

Sef laborator apa potabila,
Ing. Mihart Olivia

ilk'rtr

CED MOTRA . MOTRU

Crom ttdl 1 <5
Cupru mg/l 1 <0.005
Nichel ttdl 1 <5
Plumb ttdl 1 <1
Seleniu ttg/l 1 <5
Stibiu p.dl 1 <2

Cod:PSL-7. 8-F4/Ed2-R0


