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Sef laborator apa potabila,

PARAMETRUL

DETERMINAT

NR

PROBE/

ATI

BAZIN

VALORI

NR

PROBE/

AN

RETEA

VALORI

MIROS J corespunzator 9 corespunzator

pH (unitati de pH) J 7.06;6.97;7.03 9 7 .08 ;6.9 4 ;7 .01 ;7 .14;6.89 ;6.93 ;6.9 5 ;

6.91;7.53

CONDUCTTVITAIE

(pS/cm)

3 296.5;325 .2;310.9 9 293.9 ;350.3;322.5 ;3 52.1;37 3.6;37 5.4;

374.5;374.5;398.7

TURBTDTTATE (r[U) J 0 .642;0.792;0.598 9 0.651;1.24;0.685; 1.56;0.83 2;0.87 2;

0.869;0.829;0.652

INDICEDE

PERMANGANAT

(mgo2lt)

2 1.63;1.44 6

AMONru (mgll) J 0.055;<0.034;<0.034 9 0.048 ;<0.034;<0.034;0.308 ;<0.034;
<0.034;<0.034;<0.034;<0.034

NITRITI (mg/l) J <0.017;<0.017;<0.017 9 <0.0 1 7;<0.0 1 7 ;<0.017 ;0.020;<0.0 I 7;

<0.0 1 7;<0.0 I 7 ;<0.017 ;<0.017

AZOTAII (mg/l) J 1.116;0.810;0.947 9 0.947 ;l .157;0 .7 6l;0 .965;1.226;l .l5t;
1.062;1.306;1.749

CLORURI (mg/l) 2 31.624;17.726 6 3 I .269 ;43 .7 49 ;43.323 ;43 .53 6;43 .4 5 6 ;

36.091

CLORREZIDUAL

LIBER (me[)
0.450;0.450;0.470 9 0.258;0.257 ;0.25 5 ;0.27 4;0.1 I 8 ;0. 1 I 5 ;

0.119;0.248;0.273

DURITAIE

(grade germane)

2 7.214;7.781 6 7 .18r ;7 .989 ;8.022;7 .97 7 ;7 .9 89 ;6.7 7 7

FIER (pgll ) 2 43;58 6 36;69;75;81;84;34

MANGAN (pgll ) 2 13;9 6 10;21;20;19;18;8

BACTCOLIFORME

(Ctu/100m1)
J o;o;o 6 0;0;0;0;0;0

E COLI (Cft/lO0ml)
3 o;o;o 6 0;0;0;0;0;0

ENTEROCOCI Cfi/l0Ornl J o;o;o 6 0;0;0;0;0;0

NTG 22'C (Ctu/ml) J o;o;o 6 0;0;0;0;0;0

NIG 37'C (Ctu/ml) o;o;o 6 0;0;0;0;0;0

Ing. Mihart Olivia rt

cod:PSL-7 .8-F4/En;; i/, Trt-

I .37 ;1.37 ;1.3 4 ;1.3 I ;1.28 ;1.39


