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PARAMETRT]L

DETERMINAT

NR

PROBE/

AN

BAZIN

VALORI NR

PROBE/

ATI

RETEA

VALORI

MIROS J corespunzator 9 corespunzator

pH (unitati de pH) J 6.82;7.02;7.18 9 6.87 ;7 .05;7 .24;7 .02;7 .03;7 .21;7 .10;

6.98;7.09

CONDUCTIVITIIE
(pS/cm)

J 33.6;51.8;38.6 9 33.9 ;49.0;37 .l ;50.5;5 1.6; 1 1 4.9 ;48.2;

40.1;42.9

TURBTDTTATE (r\-ru 3 i.59;0.687;0.951 9 l.2l ;0.599;2.32;0.630;0.993;0.97 8;

0.794;0.997 ;1.12

INDICEDE

PERMANGANAT

(meo2ll)

2 1.84;1.32 7

aMoNru (mg/l) J <0.034; <0.034;<0.034 9 <0.034;<0.03 4 ;<0.03 4;<0.034;

<0.034;<0.034;<0.034;<0.034'

<0.034

NITRITI (mg/l) 3 <0.017; <0.017;<0.017 9 <0.0 17; <0.017; <0.017;<0.0 17;

<0.0 1 7;<0.0 I 7 ;<0.017 ;<0.077 ;

<0.017

AZoTAII (mg/l) J 1 .735;0.722;0.952 9 1.934;0.624;0.854;1.59 4;1.585 ;

1.886;1.673;1.173;l.138

CLORLIRI (mgll) 2 4.82t;4.538 8 5.034;4.679;4.325;5.17 6;5 .17 6;

5.885;4.679;4.750

CLORREZIDUAL

LIBER (mg/l)

J 0.464;0.447;0.463 9 0.267 ;0.250 ;0.257 ;0.268 ;0.268 ;

0.27 | ;0.263 ;0.248 ;0.252

DLruTATE

(grade germane)

2 1.302;2.222 8 I .268 ;1.492;2.132;1.492;1.9 41 ;

2.468;1.492;1.459

FIER (pgll ) 2 32;37 7 29;35;50;32;51;50;47

MANGAN (pell ) 2 6;10 7 <5;9;5;5;6;9;7

BACTCOLIFORME

(Cfi/l00ml)

o;o;o 9 0;0;0;0;0;0;0;0;0

E COLI (Cfr/100rn1) J o;o;o 9 0;0;0;0;0;0;0;0;0

ENTEROCOCI Ctu/100m1 J o;o;o 9 0;0;0;0;0;0;0;0;0

NTG 22'C (Ctu/ml) 3 o;o;o 9 0;0;0;0;0;0;0;0;0

NTG 37"C (Ctu/ml) J o;o;o 9 0;0;0;0;0;0;0;0;0
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1.52;1.20;1.15; 1.56; 1.34; 1 .28;1.34
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ANEXA CRSP TIMISOARA

PARAMETRUL
DETERMINAT

UM NR.
PROBE

(RETEA)

VALORI

Bor me/l 1 <0.1
TOC msll 1 <1
1,2-Dicloretan ttgl 1 <0.3
Pesticide organoclorurate
-alfa BHC
-gamma BHC
-beta BHC
-Heptachlor
-delta BHC
-Aldrin
-heptaclorhepoxid iso A
-gamma Chlordan
-alpha Chlordan
-Endosulfan I
-4.4',-DDE
-Dieldrin
-Endrin
-4.4',-DDD
-Endosulfan II
-4.4',- DDT
-EndrinAldehide
-Endosulfan Sulfat
-Metoxiclor
-Endrin ketona

psll 1

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01
Suma

Tetracloretena

Tricloretena

ttgl 1 1.8

<0.2

1.8
Trihalometani
Cloroform
Diclorbrommetan
Dibromclormetan
Tribrornmetan

pg/l 1 11.3

r0.8
0.3

<0.3

<0.1
Arsen vgll 1 <3

Cadmiu pgll 1 <1

Crom p,sll 1 <5
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